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Реферат 

Объектом исследования является система теплоснабжения 

централизованной зоны теплоснабжения Муниципального образования 

Мгинского городского поселения. 

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы 

теплоснабжения Мгинского городского поселения по критериям: качества, 

надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная 

программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы 

теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию 

и единую техническую политику перспективного развития системы 

теплоснабжения Муниципального образования. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154"О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" 

в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:  

 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) 

и теплоноситель в установленных границах территории поселения, 

городского округа; 

 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей; 

 Перспективные балансы теплоносителя; 

 Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии; 

 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей; 

 Перспективные топливные балансы; 

 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение; 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                               

МГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ДО 2027 ГОДА 

 

                                            ООО «ЯНЭНЕРГО»                                                       4 

 Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций); 

 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии; 

 Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 
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Введение. 

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой 

комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят 

масштабы необходимых капитальных вложений в эти  системы. Прогноз спроса на 

тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь 

его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период 

до 2027 года. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок 

потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного 

баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых 

сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов 

надёжности, экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения 

осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов 

развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон 

теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию 

минимума суммарных дисконтированных затрат. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Мгинское 

городское поселение Ленинградской области до 2027 года является Федеральный 

закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация 

развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий 

всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение 

устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. 

Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" 

При проведении разработки использовались «Требования к схемам 

теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О 

теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем 
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теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 

года, а так же результаты проведенных ранее энергетических обследований и 

разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической 

отчётности. 

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы 

материалы, предоставленные организациями, участвующими в производстве и 

передачи тепловой энергии: ООО «Производственная ТеплоЭнергоСбытовая 

компания». 
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Краткая характеристика Мгинского городского поселения  

Территория муниципального образования Мгинское городское поселение 

входит в состав  муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области. Поселение расположено на юге Кировского района. На 

востоке  оно  граничит с муниципальным образованием Путиловское сельское 

поселение, на юге с Шапкинским сельским поселением Тосненского района, на 

юго-востоке с Кусинским сельским поселением Киришского района, на западе с 

Павловским городским поселением, на севере с Кировским городским поселением 

Северная граница проектируемого поселения проходит по Ладожскому озеру. 

Граница с муниципальными образованиями Кировское городское поселение и 

Синявинское городское поселение проходит по реке Черная, с муниципальным 

образованием Путиловское сельское поселение – по реке Назия. Территория 

муниципального образования представлена на рисунке 1. 

. Численность населения – 12 494 чел. Административный центр поселения – 

г.п. Мга  расположен в центральной части области, на реке Мга, в 50 км к юго-

востоку от Санкт-Петербурга и в 20 км от районного центра города Кировск.   

Площадь поселения составляет 75250Га, что составляет одну третью часть 

территории муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области. 

В соответствии с областным законом от 29.11.2004 № 100-оз в состав 

Мгинского городского поселения входят 19 населённых пунктов — 7 посёлков и 12 

деревень 

 Климат 

Климат проектируемой территории характеризуется как переходный от 

морского к континентальному, с выраженными климатическими сезонами года, 

однако с большой изменчивостью погоды. 

Средняя годовая температура воздуха составляет 3,3-3,6 °С. Самыми 

холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их температура  

составляет  - 9,0 ºС.  Абсолютный  минимум температуры воздуха в районе работ 
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составляет - 50 ºС (по данным метеостанции Будогощь). Самым теплым месяцем 

является июль, со средней температурой воздуха около + 17 ºС.  Абсолютный 

максимум температуры воздуха составляет +34 ºС (метеостанция Мга). 

Территория поселения относится к зоне избыточного увлажнения. 

Среднегодовое количество осадков – 580-650 мм. Большая часть осадков 

приходится на теплый (апрель-октябрь) период года. Среднегодовая относительная 

влажность воздуха – 80 %, что является следствием преобладания морских 

воздушных масс. Устойчивый снежный покров образуется в среднем в первой 

декаде декабря и разрушается  в первой декаде апреля.  Наибольшая  за зиму 

мощность снежного  покрова может достигать 77 см. 

На территории поселения в течение всего года преобладают южные, юго-

западные и западные ветры. Однако в летние месяцы наблюдается незначительное 

увеличение повторяемости северо-восточного направления ветров. Среднегодовая 

скорость ветра составляет 4,6 м/с (метеостанция Петрокрепость). 
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 Рисунок 1 Границы Кировского района Ленинградской Области.
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах 

территории поселения. 

Выработка тепла в 2012 г котельной составила, согласно данным 40550 

Гкал. 

Суммарный отпуск тепловой энергии с коллекторов составляет 39300 

Гкал. Полезный отпуск тепловой энергии из сети к потребителям – 32510 

Гкал. 

      Расчетные тепловые нагрузки котельной представлены  в таблице 1.1 

      Суммарный отпуск тепловой энергии в абсолютном и относительном 

выражении представлены в таблицах 1.2,1.3,1.4,1.5. 

Таблица 1.1 Расчетные тепловые нагрузки централизованного 

теплоснабжения 

Наименование потребителя 

Существующая 

расчетная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

Вид 

теплоносителя 

вода/пар 

Ул.Маяковского 7,75 Вода 

Ул.Пролетарская 4,25 Вода 

ООО «ПТЭСК» 

Шоссе Революции 2 
0,2262 Вода 

Старая Малукса 1,83 Вода 

ООО «Энергоинвест», 

ул. Болотная 
0,1124 Вода 

ООО «РЭУ» 2,04 Вода 

ООО «Энергоинвест», 

Шоссе Революции 38а-38б 
0,2896 Вода 

Новая Малукса 0,0883 Вода 
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Таблица 1.2  Отпуск тепловой энергии, ул.Маяковского 4а 

Наименование потребителя 
Отпущено тепловой 

энергии (Гкал) 

ООО «МгаРэкЖКХ», жилищный фонд 12737,85 

Частный сектор 16,80 

Муниципальные учреждения 2745,45 

Другие потребители 1079,10 

Всего отпущено тепловой энергии 16579,53 

 

 

Рисунок 1.1 Отпуск тепловой энергии от котельной Маяковского,4а 
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Таблица 1.3  Отпуск тепловой энергии, ул.Пролетарская 9 

Наименование потребителя 
Отпущено тепловой 

энергии (Гкал) 

ООО «МгаРэкЖКХ», жилищный фонд 7813,24 

Частный сектор 908,63 

Муниципальные учреждения 421,61 

Другие потребители 865,37 

Всего отпущено тепловой энергии 10135,63 

 

 

Рисунок 1.2 Отпуск тепловой энергии от котельной Пролетарская,9 
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Таблица 1.4  Отпуск тепловой энергии, Военный городок 

Наименование потребителя 
Отпущено тепловой 

энергии (Гкал) 

ООО «МгаРэкЖКХ», жилищный фонд 387,82 

В/ч 01375  (общежитие) 138,30 

ФГУ "Северо-Западное ТУИО" 36,97 

Другие потребители - 

Всего отпущено тепловой энергии 563,09 

 

 

Рисунок 1.3 Отпуск тепловой энергии от котельной Военный городок 

387,82 

138,3 

36,97 

ООО «Мга РЭК», жилищный 
фонд 

В/ч 01375  (общежитие) 

ФГУ "Северо-Западное 
ТУИО" 
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Таблица 1.5  Отпуск тепловой энергии, п.Старая Малукса 

Наименование потребителя 
Отпущено тепловой 

энергии (Гкал) 

ООО «МгаРэкЖКХ», жилищный фонд 5264,59 

Частный сектор 52,59 

Муниципальные учреждения 312,73 

Другие потребители 662,39 

Всего отпущено тепловой энергии 6292,30 

 

 

Рисунок 1.4 Отпуск тепловой энергии от котельной п.Ст.Малукса 
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Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии 

в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжение в равной степени зависит как от 

удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от 

величины тепловой нагрузки потребителя. 

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения 

котельной попадают участки застройки малоэтажного жилищного 

строительства, а также здания общественного назначения. Индивидуальный 

жилищный фонд поселка, подключать к централизованным сетям 

нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.  

В поселке Мга планируется строительство, как жилого сектора, так и 

общественных зданий, появляются  новые потребители, однако 

значительную часть нового строительства занимает индивидуальное 

малоэтажное строительство с низкой плотностью тепловой нагрузки. 

Тепловая нагрузка поселения изменится незначительно. 

Тепловая нагрузка муниципального образования в течение расчетного 

периода увеличатся приблизительно на 0,3 Гкал/ч. 
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.  

Расчет производительности водоподготовительных установок котельных 

проводился исходя из следующих требований: 

 Производительности ВПУ должно быть достаточно для 

заполнения всего объема тепловых сетей, присоединенных к 

котельной, за 6 часов. 

 Производительность ВПУ должна покрывать расход 

теплоносителя на нужды ГВС в период максимального 

водоразбора. 

Расчет сведен в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 Требуемая производительность ВПУ 

Название 

котельной 

Требуемый расход 

для заполнения 

сетей за 6ч, 

(т/ч) 

Расход на нужды 

ГВС в период 

максимального 

водоразбора, 

 (т/ч) 

Минимальный 

необходимый 

расход на 

подпитку, 

(т/ч) 

Ул. Спортивная/ 

пр. Красного 

Октября 

51,67 0 51,67 

Ш. Революции 

38а-38б 

Данные 

отсутствуют 

Данные 

отсутствуют 

Данные 

отсутствуют 

Ш. Революции 

2в 
1,3 0 1,3 

Ул. Болотная 0,07 0 0,07 

Котельная 

ООО«РЭУ» 
1,93 0 1,93 

П. Старая 

Малукса 
4,8 24,1 24,1 

П. Новая 

Малукса 
0,05 0 0,05 

На вновь возводимых котельных должна быть организована химическая 

деаэрация воды в соответствии со СНИП. 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии. 

В настоящей работе рассматривается следующий вариант развития 

систем теплоснабжения поселения, который включает в себя: 

1) Вывод из эксплуатации действующих котельных:  

 ул.Маяковского,4а, 

 ш.Революции,2в  

 ул.Пролетарская,9  

 ул Карьерная (пос. Старая Малукса) 

2) Строительство новых автономных отдельно стоящих газовых 

котельных: 

 на пересечении пр. Красного Октября и ул. Спортивной 

 миникотельной по адресу ш.Революции,2в 

 миникотельных в здании бани пос. Мга 

 ул Карьерная газовая котельная на СУГ (пос. Старая Малукса) 

Единичная  мощность котла на котельной ш. Революции 2в равна 1,7 

Гкал/ч. Отопительная нагрузка, присоединенная к котельной, равна 0,2262 

Гкал/ч, что составляет 13% единичной мощности котла. Данное 

обстоятельство вынуждает котел работать в непроектных режимах, что 

уменьшает эксплуатационный ресурс котла и его КПД. По этой причине 

рекомендуется установить новую котельную с меньшей располагаемой 

мощностью. 

На 2012 г. расчетная тепловая нагрузка потребителей составляет 14,2 

Гкал/ч, что меньше  единичной мощности котельного оборудования 

водогрейной части, и не позволяет использовать котлы на оптимальных 

режимах с высоким значением коэффициента полезного действия.  

Малоэтажное и общественно - административное строительство пос. Мга 

рекомендуется подключить к сетям централизованного теплоснабжения от 
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новой планируемой газовой котельной на пересечении пр. Красного Октября 

и ул. Спортивной. 

Таким образом, у котельных Мгинского городского поселения к 

расчетному сроку ожидается около 14,5 Гкал/ч подключенной тепловой 

нагрузки. 

Мощность источников теплоснабжения Мгинского МО представлена в 

таблице №4.1. 

Таблица 4.1 Существующая и перспективная тепловая мощность источников 

теплоснабжения. 

Источник 

теплоснабжения 

Установленная мощность источника, Гкал/ч 

2012 2016 

Котельная 

ул.Маяковского,4а 

24,3 - 

Котельная 

ул.Пролетарского,9 

11,58 - 

Автономная 

котельная в здании 

бани пос.мга 

- 0,215 

Газовая котельная 

на пересечении 

ул.Красного 

Октября и 

ул.Спортивная 

- 15,48 

Котельная 

ш.Революции,2в 

6,82 0,602 

пос.Старая 

Малукса 

4,15 2,924 

ЭЧ-14 0,103 0,103 

ИТОГО 47 19,324 
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Необходимо отметить, что вводимые котельные должны иметь 

комплексную водоподготовку с деаэрацией и доведением качества 

подпиточной воды в соответствии со СНиП. 

Схема расположения строительства новых автономных источников 

тепловой энергии во Мгинском городском поселении представлена на 

рисунке 4.1. 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                               

     МГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДО 2027 ГОДА 

 

ООО «ЯНЭНЕРГО» 

 

Рисунок 4.1 Зоны действия перспективных источников тепловой энергии 
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей 

Рассмотрен вариант развития систем теплоснабжения поселения, 

который предусматривает изменения сечения магистральных трубопроводов 

для ряда участков и капитальный ремонт ветхих теплосетей. 

Анализ пьезометрических графиков существующего режима 

функционирования тепловых сетей, представленного в пункте 1.3, 

свидетельствует о недостаточной проходимости  магистральных тепловых 

сетей на некоторых участках. Стоит отметить, что около 70% теплосетей 

эксплуатируются 35 лет и требуют капитального ремонта. Перечень участков 

представлен в приложении 6. 

Количество перекладываемых и новых трубопроводов в районах нового 

строительства в двухтрубном исполнении представлены в таблице №5.1  

Схема реконструированных тепловых сетей представлена на рисунке 5.1 

и в приложении 4. 
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Таблица 5.1 Мероприятия по реконструкции и капитальному строительству 

тепловых сетей.  

Период 

строительства 

Условный 

диаметр, мм 
Длина, м примечание 

до  2021 года 

400 390 

перекладка существующих 

сетей с увеличением 

диаметра 

300 480 

250 737 

125 260 

100 800 

250 220 

перекладка существующих 

сетей с уменьшением 

диаметра 

150 60 

125 414 

100 150 

80 157 

65 75 

50 110 

250 220 

Капитальный ремонт 

существующих сетей.  

200 400 

150 745 

125 570 

100 553 

80 502 

65 100 

50 526 

до 2027 года 

Мероприятия не 

предусмотрены. 
 

 

ИТОГО 

 

7579** 
 

** - Суммарная длина тепловых сетей в двухтрубном исчислении 
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Рисунок 5.1 Тепловые сети от новой котельной п.Мга
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Рисунок 5.2 Тепловые сети от котельной п.Старая Малукса
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы 

Основным видом топлива для источников централизованного 

теплоснабжения в перспективе станет природный газ. 

Перспективный расход природного газа  в месяц представлен  на рисунке №6.1. 

 

Рисунок 6.1 Перспективный расход природного газа, м3/месяц 
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Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение. 

В настоящей работе рассматривается единственный вариант развития систем 

теплоснабжения поселения: первая его часть предусматривает изменение сечения  

ряда магистральных трубопроводов при сохранении температурного графика 

отпуска тепловой энергии 95-70 
0
С. Вторая часть предусматривает вывод из 

эксплуатации действующих котельных на ул.Маяковского,4а,ш.Революции,2в и 

ул.Пролетарская,9 и строительство новых автономных отдельно стоящих газовых 

котельных на пересечении пр. Красного Октября и ул. Спортивной и по адресу 

ш.Революции,2в., Данные источники тепловой энергии в совокупности с уже 

существующими источниками полностью покроют перспективную тепловую 

нагрузку пос .Мга. Также планируется строительство миникотельной в здании бани 

пос. Мга. В пос. Старая Малукса планируется вывод из эксплуатации котельной, в 

замену которой предлагается автономная отдельно стоящая газовая котельная, 

использующая в качестве топлива сжиженные углеводороды (СУГ), для жилого 

фонда. 

 Инвестиции в систему теплоснабжения в соответствии с рассматриваемым 

вариантом представлены ниже. 

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

представлены в таблице №7.1. 
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Таблица 7.1 Инвестиции в источники теплоснабжения.  

Наименование источника Период 

Финансовые 

затраты, 

млн. руб. 

Инструмент 

финансирования 

Строительство автономной 

отдельно стоящей газовой 

котельной в пос.Мга 

До 2017 65 
Собственные 

средства 

Строительство 

миникотельной внутри 

здания Бани 

2012-

2017г 
2,6 

Собственные 

средства 

Средства инвесторов 

Энергосервисные 

договоры 

Строительство 

миникотельной 

ш.Революции,2в 

2017-

2022 
7,8 

Собственные 

средства 

Средства инвесторов 

Энергосервисные 

договоры 

Строительство автономной 

отдельно стоящей газовой 

котельной в пос.Старая 

Малукса 

2012-

2017 
12,5 

Собственные 

средства 

Средства инвесторов 

Энергосервисные 

договоры 

ИТОГО 87,9  

 

Согласно варианту заказчика, который не предусматривает реконструкцию 

котельной по ш. Революции 38а-38б, инвестиции в источники теплоснабжения 

следует принять равными 80,1 млн. руб. 

Инвестиции  в строительство и реконструкцию тепловых сетей представлены в 

таблице №7.2. 
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Таблица 7.2 Инвестиции  в строительство и реконструкцию тепловых сетей.  

Период 

строительства 

Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Капитальные 

вложения, млн. рублей 

 400 390 5,944  

 

до 2021 года 

350 - - 

52,1 

300 480 6,194 

250 1177 12,947 

200 400 3,76 

150 805 7,553 

125 1244 5,018 

100 1503 6,689 

80 659 2,129 

65 175 0,454 

50 711 1,434 

до 2027 года Мероприятия не предусмотрены 

Итого 52,1 
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Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей 

организации (организаций). 

Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций)" определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) 

и границы зон ее деятельности. 

В настоящее время ООО «ПТЭСК» отвечает требованиям критериев по 

определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного 

теплоснабжения Мгинского городского поселения.  

Выбор теплоснабжающей организации относится к полномочиям органов 

местного самоуправления поселений, и выполняется на основании критериев 

определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах 

организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации, после прохождения процедур в соответствии  с ФЗ 190 «о 

теплоснабжении». 
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Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии. 

В п.Мга произойдет перераспределение тепловых нагрузок между 

источниками тепловой энергии, т.к. предлагается вывести из эксплуатации 

котельные по адресу Маяковского 4а и Пролетарская 9. Суммарная тепловая 

нагрузка потребителей, присоединенных к данным котельным, будет подключена к 

новому перспективному источнику тепловой энергии – автономной газовой 

котельной, расположенной на пересечении ул.Красного Октября и ул.Спортивная.  

Тепловые источники и закрепленные за ними зоны теплоснабжения 

приведены на рисунке 4.1. 
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Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах 

Мгинского городского поселение не выявлено участков бесхозяйных тепловых 

сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо 

руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ. 

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В 

случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или 

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные 

тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить 

теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с 

указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую 

организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные 

тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 

бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования». 
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Вывод 

В рамках данной работы были проанализированы существующие и 

перспективные тепловые нагрузки абонентов. Разработаны электронные модели 

систем теплоснабжения п.Мга, п.Старая Малукса и п.Новая Малукса в 

программном расчетном комплексе ZULU Thermo.  

Электронная модель позволила провести анализ работы  существующих 

тепловых сетей, а также рассчитать требуемый характеристики перспективной 

системы теплоснабжения с учетом присоединения новых потребителей по 

нескольким вариантам. По результатам расчетов выделен основной вариант 

развития системы теплоснабжения. По варианту подобраны оптимальные 

диаметры для перекладки магистральных трубопроводов и строительства новых 

сетей в районе перспективной застройки. Приняты решения по необходимым 

мощностям котельных. 
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Приложение №1 

Приложение находится в файле «Приложение 1. Существующая схема 

тепловых сетей от котельной Маяковского 4а». Формат листа А2. 

 

 

Приложение №2 

Приложение находится в файле «Приложение 2. Существующая схема 

тепловых сетей от котельной по ул. Пролетарская 9». Формат листа А2. 

 

 

Приложение №3  

Приложение находится в файле «Приложение 3. Существующая схема 

тепловых сетей от котельной в п. Малукса». Формат листа А2. 

 

 

Приложение №4  

Приложение находится в файле «Приложение 4. Перспективная схема 

теплоснабжения от новой котельной на пересечении ул. Спортивной и пр Красного 

октября». Формат листа А2. 
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Приложение №5 

Таблица 1.1 Характеристики тепловых сетей от котельной   на пр.Революции д.2в 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 

Дата ввода 
в 

эксплуатаци
ю 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопровод
а, мм 

Протяженнос
ть 

трубопроводо
в, м 

Изоляция 
Толщина 
изоляци

и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

1.0                       

1.1 
от газовой 
котельной до 
ТК-1 

01.01.1982 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 150 64,90 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 150 64,90 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2 
от ТК-1 до ТК-
2  

01.01.1982 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 150 60,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 150 60,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 

1.3 
от ТК-2 до ТК-
3 

01.01.1982 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 150 31,30 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 150 31,30 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 

1.4 
от ТК-3 до ТК-

4 
01.01.1982 

На 
открытом 

воздухе 

Подающ
ая линия 

1 150 179,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 150 179,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 

1.5 от ТК-4 до (.)1 01.01.1982 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 80 10,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 10,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 

1.6 от (.)1 до ТК-5 01.01.1982 
На 

открытом 
Подающ
ая линия 

1 80 139,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 
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№ 
п/
п 

Наименован
ие 

Дата ввода 
в 

эксплуатаци
ю 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопровод
а, мм 

Протяженнос
ть 

трубопроводо
в, м 

Изоляция 
Толщина 
изоляци

и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

воздухе Обратна
я линия 

1 80 139,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 

1.7 от ТК-5 до (.)2 01.01.1982 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 80 93,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 93,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 

1.8 от (.)2 до ТК-6 01.01.1982 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 80 21,30 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 21,30 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 

1.9 

от ТК-6 до 
ввода в д.2 по 
Шоссе 
Революции 

01.01.1982 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 80 11,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 11,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
0 

по подвалу 
д.2 по Шоссе 
Революции 

01.01.1982 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 80 57,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 57,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
1 

врезка на ИТП 
д.2 по Шоссе 
Революции 

01.01.1982 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 80 1,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 1,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
2 

от д.2 по 
Шоссе 
Революции до 
ввода в д.4 по 
Шоссе 
Революции 

01.01.1982 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 80 14,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 14,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1982 

с 1959г. по 
1989г. 
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Таблица 1.2 Характеристики тепловых сетей от котельной   на ПЧ-29 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 

Дата ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Тип 
проклад

ки 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопрово
да, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально

го ремонта 

Спроектирова
но в период 

1.0                       

1.1 
от узла учета 
до ТК-1 

10.08.2006 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 50 13,10 
Пенополиурет

ан;  
50,00 10.08.2006 с 2004г. 

Обратна
я линия 

1 50 13,10 
Пенополиурет

ан;  
50,00 10.08.2006 с 2004г. 

1.2 

от ТК-1 до 
ввода в д.18 
по 
ул.Болотная 

10.08.2006 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 50 16,40 
Пенополиурет

ан;  
50,00 10.08.2006 с 2004г. 

Обратна
я линия 

1 50 16,40 
Пенополиурет

ан;  
50,00 10.08.2006 с 2004г. 

1.3 
от ТК-1 до ТК-
2 

10.08.2006 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ

ая линия 
1 50 61,10 

Пенополиурет

ан;  
50,00 10.08.2006 с 2004г. 

Обратна
я линия 

1 50 61,10 
Пенополиурет

ан;  
50,00 10.08.2006 с 2004г. 

1.4 

от ТК-2 до 
ввода в д.20 
по 
ул.Болотная 

10.08.2006 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 50 18,50 
Пенополиурет

ан;  
50,00 10.08.2006 с 2004г. 

Обратна
я линия 

1 50 18,50 
Пенополиурет

ан;  
50,00 10.08.2006 с 2004г. 

1.5 
от ТК-2 до ТК-
3 

10.08.2006 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 50 31,70 
Пенополиурет

ан;  
50,00 10.08.2006 с 2004г. 

Обратна
я линия 

1 50 31,70 
Пенополиурет

ан;  
50,00 10.08.2006 с 2004г. 

1.6 

от ТК-3 до 
ввода в д.16а 
по 
ул.Болотная 

10.08.2006 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 50 21,40 
Пенополиурет

ан;  
50,00 10.08.2006 с 2004г. 

Обратна
я линия 

1 50 21,40 
Пенополиурет

ан;  
50,00 10.08.2006 с 2004г. 

1.7 

от ТК-3 до 
ввода в д.16 
по 
ул.Болотная 

10.08.2006 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 50 60,20 
Пенополиурет

ан;  
50,00 10.08.2006 с 2004г. 

Обратна
я линия 

1 50 60,20 
Пенополиурет

ан;  
50,00 10.08.2006 с 2004г. 
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Таблица 1.3 Характеристики тепловых сетей от котельной   ЭЧ-14 

№ 
п/
п 

Наименование 

Дата ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Тип 
проклад

ки 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопрово
да, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

1.0                       

1.1 

от (.)1 (от забора 
ЭЧ-14 89 метров в 
сторону 
котельной) до ТК-
1 

01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 50 93,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 50 93,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2 от ТК-1 до ТК-2 01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 50 22,90 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 50 22,90 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.3 

от ТК-2 до ввода 
в д.1 по 
ул.Железнодорож
ная 

01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 50 7,30 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 50 7,30 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.4 от ТК-2 до ТК-3 01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 50 27,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 50 27,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.5 

от ТК-3 до вводда 
в д.2 по 
ул.Железнодорож
ная 

01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 50 2,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна

я линия 
1 50 2,70 

Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 

1989г. 
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Таблица 1.4 Характеристики тепловых сетей от котельной   Маяковскго,4а 

№ 
п/
п 

Наименование 

Дата ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопрово
да, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально

го ремонта 

Спроектирова
но в период 

1.0                       

1.1 
от газомазутной 
котельной до ТК-1 

01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 300 100,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 300 100,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2 от ТК-1 до ТК-2 01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 300 236,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 300 236,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.3 от ТК-2 до ТК-2а 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 300 12,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 300 12,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.4 от ТК-2а до ТК-2б 01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 300 189,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 300 189,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.5 от ТК-2б до ТК-3 01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 300 319,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 300 319,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.6 от ТК-3 до ТК-3а 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 300 47,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 300 47,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.7 от ТК-3а до ТК-4 01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 300 922,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 300 922,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 
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№ 
п/
п 

Наименование 

Дата ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопрово
да, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

1.8 от ТК-4 до ТК-4а 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 300 24,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 300 24,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.9 от ТК-4а до ТК-4б 01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 300 357,30 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 300 357,30 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
0 

от ТК-4б до ТК-5 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 300 273,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 300 273,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
1 

от ТК-5 до ТК-6 01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 150 98,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 150 98,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
2 

от ТК-6 до ввода 
в здание 
художественной 
школы 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 10,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 10,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
3 

от ТК-5 до ТК-10а 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 300 164,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна

я линия 
1 300 164,50 

Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 

1989г. 

1.1
4 

от ТК-10а до ТК-9 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 12,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 12,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
5 

от ТК-9 до ввода 
в д.49/17 по 
пр.Красного 
Октября 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 64,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 50 64,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 
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№ 
п/
п 

Наименование 

Дата ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопрово
да, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

1.1
6 

от ТК-9 до ввода 
в д.16 по 
ул.Дзержинского 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 19,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 19,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
7 

от ТК-10а до 
ввода в д.14 по 
ул.Дзержинского 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 23,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 23,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
8 

от ТК-10а до ТК-
10 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 300 16,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 300 16,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
9 

от ТК-10 до ТК-11 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 300 92,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 300 92,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
0 

от (.) врезки 1 до 
распределительно
го узла 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 200 88,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 200 88,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
1 

от ТК-31а до 
ввода в д.14 по 
ул.Связи 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 23,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна

я линия 
1 50 23,00 

Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 

1989г. 

1.2
2 

от 
распределительно
го узла до ТК-32 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 24,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 100 24,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
3 

от ТК-32 до ТК-31 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 47,30 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 100 47,30 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 
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№ 
п/
п 

Наименование 

Дата ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопрово
да, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

1.2
4 

от ТК-31 до ввода 
в д.50 по 
пр.Красного 
Октября 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 7,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 7,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
5 

от ТК-31 до ввода 
в д.5 по 
ул.Спортивная 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 29,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 29,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
6 

от 
распределительно
го узла до ТК-33 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 150 19,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 150 19,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
7 

от ТК-33 до ТК-37 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 150 57,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 150 57,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
8 

от ТК-37 до ввода 
в д.12 по ул.Связи 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 63,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 50 63,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
9 

от ТК-37 до ТК-39 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 150 168,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна

я линия 
1 150 168,70 

Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 

1989г. 

1.3
0 

от ТК-39 до ТК-40 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 125 2,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 2,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.3
1 

от ТК-40 до (.) 
врезки 2 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 125 101,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 101,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 
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№ 
п/
п 

Наименование 

Дата ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопрово
да, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

1.3
2 

от (.) врезки 2 до 
ввода в д.2 по 
ул.Дзержинского 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 9,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 9,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.3
3 

от (.) врезки 2 до 
ввода в д.45 по 
ул.Железнодорож
ной 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 69,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 69,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.3
4 

от ТК-33 до ТК-35 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 150 38,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 150 38,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.3
5 

от ТК-35 до ТК-44 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 150 71,30 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 150 71,30 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.3
6 

от ТК-44 до ТК-45 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 125 35,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 35,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.3
7 

от ТК-45 до ввода 
в д.56 по 
Советскому пр. 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 10,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна

я линия 
1 100 10,50 

Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 

1989г. 

1.3
8 

от ТК-45 до ТК-
45а 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 125 35,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 35,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.3
9 

от ТК-45а до 
ввода в д.58 по 
Советскому пр. 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 9,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 50 9,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 
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№ 
п/
п 

Наименование 

Дата ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопрово
да, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

1.4
0 

от ТК-45а до ТК-
45б 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 90 21,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 90 21,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.4
1 

от ТК-45б до 
ввода в д.5 по 
ул.Вокзальной 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 7,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 50 7,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.4
2 

от ТК-45б до 
ввода в д.3 по 
ул.Вокзальной 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 38,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 50 38,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.4
3 

от ТК-44 до ТК-43 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 150 43,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 150 43,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.4
4 

от ТК-43 до ввода 
в д.6 по ул.Связи 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 51,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 50 51,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.4
5 

от ТК-43 до ТК-42 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 125 59,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна

я линия 
1 125 59,80 

Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 

1989г. 

1.4
6 

от ТК-42 до ввода  
в д.51 по 
ул.Железнодорож
ной 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 13,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 13,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.4
7 

от ТК-42 до ТК-41 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 41,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 100 41,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 
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№ 
п/
п 

Наименование 

Дата ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопрово
да, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

1.4
8 

от ТК-41 до ввода 
в д.4 по ул.Связи 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 28,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 28,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.4
9 

от ТК-41 до ввода 
в д.2 по ул.Связи 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 19,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 19,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.5
0 

от ТК-11 до ТК-12 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 250 116,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 250 116,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.5
1 

от ТК-12 до ТК-13 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 125 129,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 129,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.5
2 

от ТК-13 до ввода 
в д.13 по ул.Связи 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 37,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 37,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.5
3 

от ТК-13 до ввода 
в д.56 по 
Комсомольскому 

пр. 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 47,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна

я линия 
1 100 47,80 

Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 

1989г. 

1.5
4 

от ТК-12 до ТК-14 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 250 112,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 250 112,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.5
5 

от ТК-14 до ТК-15 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 57,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 100 57,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 
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№ 
п/
п 

Наименование 

Дата ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопрово
да, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

1.5
6 

от ТК-15 до ввода 
в д.67/14 по 
пр.Красного 
Октября 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 10,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 10,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.5
7 

от ТК-15 до ввода 
в д.8 по 
ул.Спортивной 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 26,90 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 26,90 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.5
8 

от ТК-14 до ТК-16 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 250 73,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 250 73,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.5
9 

от ТК-16 до ТК-17 01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 150 11,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 150 11,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.6
0 

от ТК-17 до ТК-18 01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 150 4,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 150 4,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.6
1 

от ТК-18 до ТК-19 01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 150 58,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна

я линия 
1 150 58,10 

Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 

1989г. 

1.6
2 

от ТК-19 до ввода 
в д.5 по 
ул.Майора 
Жаринова 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 39,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 50 39,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.6
3 

от ТК-19 до ввода 
в д.8 по 
ул.Майора 
Жаринова 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 33,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 50 33,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                               

МГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ДО 2027 ГОДА 

 

                                            ООО «ЯНЭНЕРГО»                                                       47 

№ 
п/
п 

Наименование 

Дата ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопрово
да, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

1.6
4 

от ТК-19 до ТК-20 01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 150 49,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 150 49,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.6
5 

от ТК-20 до ТК-21 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 150 26,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 150 26,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.6
6 

от ТК-21 до ТК-22 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 150 6,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 150 6,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.6
7 

от ТК-22 до ввода 
в д.3 по 
ул.Майора 
Жаринова 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 20,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 50 20,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.6
8 

от ТК-22 до ТК-23 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 125 17,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 17,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.6
9 

от ТК-23 до ввода 
в д.65 по 
Советскому пр. 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 2,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна

я линия 
1 50 2,50 

Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 

1989г. 

1.7
0 

от ТК-23 до ТК-24 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 23,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 100 23,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.7
1 

от ТК-16 до ТК-25 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 27,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 100 27,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 
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№ 
п/
п 

Наименование 

Дата ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопрово
да, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

1.7
2 

от ТК-25 до ТК-26 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 10,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 100 10,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.7
3 

от ТК-26 до ввода 
в д.11 по 
ул.Майора 
Жаринова 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 54,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 100 54,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.7
4 

от ТК-25 до ТК-27 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 36,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 100 36,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.7
5 

от ТК-27 до ввода 
в д.62 по 
Комсомольскому 
пр. 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 49,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 100 49,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.7
6 

от ТК-16 до ТК-
16а 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 200 117,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 200 117,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.7
7 

от ТК-16а до ТК-
28 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 200 198,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна

я линия 
1 200 198,40 

Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 

1989г. 

1.7
8 

от ТК-28 до ввода 
в д.15 по 
ул.Пролетарской 

01.01.1988 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 125 81,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1988 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 81,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1988 

с 1959г. по 
1989г. 

1.7
9 

по подвалу д.15 
по 
ул.Пролетарской 

01.01.1988 
Внутри 

помещений 

Подающ
ая линия 

1 125 12,50 
Отсутствуе

т 
0,00 01.01.1988 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 12,50 
Отсутствуе

т 
0,00 01.01.1988 

с 1959г. по 
1989г. 
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№ 
п/
п 

Наименование 

Дата ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопрово
да, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

1.8
0 

врезка на ИТП 
д.15 по 
ул.Пролетарской 

01.01.1988 
Внутри 

помещений 

Подающ
ая линия 

1 80 2,50 
Отсутствуе

т 
0,00 01.01.1988 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 2,50 
Отсутствуе

т 
0,00 01.01.1988 

с 1959г. по 
1989г. 

1.8
1 

от д.15 по 
ул.Пролетарской 
до ввода в д.11 
по 
ул.Пролетарской 

01.01.1994 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 125 46,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1994 

с 1990г. по 
1997г. 

Обратна
я линия 

1 125 46,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1994 

с 1990г. по 
1997г. 

1.8
2 

от ТК-28 до ТК-29 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 200 205,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна

я линия 
1 200 205,60 

Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 

1989г. 

1.8
3 

от ТК-29 до ТК-30 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 20,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 100 20,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.8
4 

от ТК-30 до ввода 
в д.64 по 
Комсомольскому 
пр. 

01.01.1986 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 26,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1987 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 26,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1987 

с 1959г. по 
1989г. 

1.8
5 

от ТК-29 до ввода 
в д.100 по 
Комсомольскому 
пр. 

01.01.1989 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 150 240,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1989 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 150 240,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1989 

с 1959г. по 
1989г. 

1.8
6 

от ТК-11 до ввода 
в д.44 по 
Комсомольскому 
пр. 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 108,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 100 108,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.8
7 

по подвалу д.44 
по 

01.01.1977 
Внутри 

помещений 
Подающ
ая линия 

1 100 31,00 
Отсутствуе

т 
0,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 
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№ 
п/
п 

Наименование 

Дата ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопрово
да, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

Комсомольскому 
пр. до врезки на 
ИТП 

Обратна
я линия 

1 100 31,00 
Отсутствуе

т 
0,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.8
8 

врезка на ИТП 
д.44 по 
Комсомольскому 
пр. 

01.01.1977 
Внутри 

помещений 

Подающ
ая линия 

1 80 2,50 
Отсутствуе

т 
0,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 2,50 
Отсутствуе

т 
0,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.8
9 

от врезки на ИТП 
по подвалу д.44 
по 
Комсомольскому 
пр. 

01.01.1977 
Внутри 

помещений 

Подающ
ая линия 

1 80 40,00 
Отсутствуе

т 
0,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 40,00 
Отсутствуе

т 
0,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.9
0 

от д.44 по 
Комсомольскому 
пр. до ввода в 
здание АУП 
ул.Связи 21  

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 44,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 44,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1 
от газовой 
котельной до ТК-6 

01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 250 7,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 250 7,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2 
от ТК-6 до (.) 
врезки 1 

01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 150 40,30 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна

я линия 
1 150 40,30 

Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 

1989г. 

1.3 
от (.) врезки 1 до 
ТК-7 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 150 21,90 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 150 21,90 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.4 
от ТК-7 до ввода 
в д.6 по 
ул.Майора 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 25,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна 1 50 25,60 Минеральн 50,00 01.01.1977 с 1959г. по 
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№ 
п/
п 

Наименование 

Дата ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопрово
да, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

Жаринова я линия ая вата;  1989г. 

1.5 

от ТК-7 до ввода 
в д.4 по 
ул.Майора 
Жаринова 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 26,90 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 50 26,90 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.6 
от (.) врезки 1 до 
ТК-15 

01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 125 39,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 39,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.7 от ТК-15 до ТК-17 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 125 62,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна

я линия 
1 125 62,40 

Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 

1989г. 

1.8 от ТК-16 до ТК-14 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 125 16,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 16,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.9 от ТК-14 до ТК-13 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 125 53,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 53,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1

0 
от ТК-17 до ТК-18 01.01.1977 

Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 125 23,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 23,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
1 

от ТК-18 до ТК-21 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 125 63,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 63,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
2 

от ТК-21 до ввода 
в д.4 по 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 
Подающ
ая линия 

1 80 3,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 
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№ 
п/
п 

Наименование 

Дата ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопрово
да, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

ул.Вокзальная Обратна
я линия 

1 80 3,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
3 

от ТК-21 до ТК-22 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 125 33,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 33,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
4 

от ТК-22 до ввода 
в д.57 по 
ул.Железнодорож
ная 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 4,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 50 4,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
5 

от ТК-22 до ТК-23 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 125 38,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 38,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
6 

от ТК-23 до ввода 
в д.55 по 
ул.Железнодорож
ная 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 15,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 50 15,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
7 

от ТК-23 до ТК-24 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 125 26,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 26,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
8 

от ТК-24 до ТК-28 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ

ая линия 
1 125 60,70 

Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 

1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 60,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
9 

от ТК-28 до ТК-29 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 39,90 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 39,90 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
0 

от ТК-29 до ТК-
29а 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 
Подающ
ая линия 

1 80 26,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 
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№ 
п/
п 

Наименование 

Дата ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопрово
да, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

Обратна
я линия 

1 80 26,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
1 

от ТК-29а до (.) 
врезки 2 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 98,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 98,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
2 

от (.) врезки 2 до 
ТК-30 

01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 80 35,30 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 35,30 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
3 

от ТК-6 до (.) а 01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 200 42,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 200 42,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
4 

от (.) а до ТК-5 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 200 11,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 200 11,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
5 

от ТК-5 до ТК-12 01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 150 91,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 150 91,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
6 

от ТК-12 до ввода 

в д.65 по 
ул.Железнодорож
ной 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ

ая линия 
1 50 9,20 

Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 

1989г. 

Обратна
я линия 

1 50 9,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
7 

от ТК-12 до ТК-11 01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 125 35,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 35,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
8 

от ТК-11 до ввода 
в д.67 по 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 
Подающ
ая линия 

1 80 2,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 
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№ 
п/
п 

Наименование 

Дата ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопрово
да, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

ул.Железнодорож
ной 

Обратна
я линия 

1 80 2,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
9 

от ТК-11 до ТК-9 01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 125 49,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 49,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.3
0 

от ТК-9 до ТК-10 01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 125 2,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 2,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.3
1 

от ТК-10 до ввода 
в д.69 по 
ул.Железнодорож
ной 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 11,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 11,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.3
2 

от ТК-5 до ТК-4 01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 200 37,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 200 37,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.3
3 

от ТК-4 до ТК-2 01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 200 93,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 200 93,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.3
4 

от ТК-3 до ввода 
в д.4 по 
ул.Донецкой 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ

ая линия 
1 80 15,90 

Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 

1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 15,90 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.3
5 

от ТК-3 до ввода 
в д.6 по 
ул.Донецкой 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 26,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 26,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.3
6 

от ТК-2 до (.) 
врезки 3 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 
Подающ
ая линия 

1 100 76,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 
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№ 
п/
п 

Наименование 

Дата ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопрово
да, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

Обратна
я линия 

1 100 76,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.3
7 

от (.) врезки 3 до 
ввода в д.71 по 
ул.Железнодорож
ной 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 3,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 3,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.3
8 

от (.) врезки 3 до 
ТК-8 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 37,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 100 37,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.3
9 

от ТК-2 до ввода 
в д.77 по 
ул.Железнодорож
ной 

01.01.1977 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 125 150,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 150,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.4
0 

от ТК-1 до ввода 
в д.77 по 
ул.Железнодорож
ной 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 104,30 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 100 104,30 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.4
1 

по подвалу д.77 
по 
ул.Железнодорож
ной (от ввода в 
здание до врезки 
4) 

01.01.1977 
Внутри 

помещений 

Подающ
ая линия 

1 125 7,00 
Отсутствуе

т 
0,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 7,00 
Отсутствуе

т 
0,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.4
2 

по подвалу д.77 
по 
ул.Железнодорож
ной (от (.) врезки 
4 до стены 
здания) 1 

01.01.1977 
Внутри 

помещений 

Подающ
ая линия 

1 125 21,00 
Отсутствуе

т 
0,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 21,00 
Отсутствуе

т 
0,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.4
3 

от д.77 по 
ул.Железнодорож

01.01.1977 
Бесканальн

ая 
Подающ
ая линия 

1 100 67,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 
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№ 
п/
п 

Наименование 

Дата ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопрово
да, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

ной до ввода в 
д.9 по 
ул.Мгинской 
Правды 

Обратна
я линия 

1 100 67,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.4
4 

по подвалу д.77 
по 
ул.Железнодорож
ной (от (.) врезки 
4 до стены 
здания) 2 

01.01.1977 
Внутри 

помещений 

Подающ
ая линия 

1 125 75,10 
Отсутствуе

т 
0,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 75,10 
Отсутствуе

т 
0,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.4

5 

врезка на ИТП 
д.77 по 

ул.Железнодорож
ной 

01.01.1977 
Внутри 

помещений 

Подающ
ая линия 

1 100 2,00 
Отсутствуе

т 
0,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 100 2,00 
Отсутствуе

т 
0,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.4
6 

от д.77 по 
ул.Железнодорож
ной до ввода в 
д.75 по 
ул.Железнодорож
ной 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 125 20,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 125 20,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.4
7 

по подвалу д.77 
по 
ул.Железнодорож
ной (от ввода в 
здание до стены) 

01.01.1977 
Внутри 

помещений 

Подающ
ая линия 

1 100 12,50 
Отсутствуе

т 
0,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 100 12,50 
Отсутствуе

т 
0,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

1.4
8 

от д.77 по 
ул.Железнодорож
ной до д.79 по 
ул.Железнодорож
ной 

01.01.1977 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 215,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 100 215,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1977 

с 1959г. по 
1989г. 
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Таблица 1.5 Характеристики тепловых сетей от котельной   Военный городок 

№ 
п/

п 

Наименовани
е 

Дата ввода 
в 

эксплуатаци
ю 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопровод
а, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

1.0                       

1.1 

от территории 
в/ч 51046 
(железобетонно
го забора) до 
ТК-4 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 150 167,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна
я линия 

1 150 167,70 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

1.2 

от ТК-3 до 
ввода в д.38 по 
Шоссе 
Революции 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 70 26,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна
я линия 

1 70 26,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

1.3 

от ТК-3 до 
ввода в д.38б 
по Шоссе 
Революции 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 70 15,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна
я линия 

1 70 15,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

1.4 
от ТК-4 до (.) 
врезки 1 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 20,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна
я линия 

1 80 20,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

1.5 

от (.) врезки 1 
до ввода в д.44 

по Шоссе 
Революции 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 4,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна
я линия 

1 50 4,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

1.6 

от (.) врезки 1 
до ввода в д.40 
по Шоссе 
Революции 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 17,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна
я линия 

1 50 17,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

1.7 
от ТК-4 до (.) 
врезки 2 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 
Подающ
ая линия 

1 80 8,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 
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№ 
п/
п 

Наименовани
е 

Дата ввода 
в 

эксплуатаци
ю 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопровод
а, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

Обратна
я линия 

1 80 8,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

1.8 
от (.) врезки 2 
до ТК-5  

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 70 39,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна
я линия 

1 70 39,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

1.9 

от ТК-5 до 
ввода в д.46 по 
Шоссе 
Революции 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 3,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна
я линия 

1 50 3,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

1.10 

от ТК-5 до 
ввода в д.42 по 
Шоссе 
Революции 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 17,30 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна
я линия 

1 50 17,30 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

1.11 

от ТК-5 до 
ввода в д.48 по 
Шоссе 
Революции 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 31,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна
я линия 

1 50 31,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

1.12 
от (.) врезки 2 
до ввода в д.2 
по ул.Калинина 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 149,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна
я линия 

1 80 149,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

1.13 

от ТК-6 до 

ввода в д.48а 
по Шоссе 
Революции 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ

ая линия 
1 70 4,50 

Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 

2003г. 

Обратна
я линия 

1 70 4,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

1.14 
врезка на ИТП 
д.48а по Шоссе 
Революции 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 2,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна
я линия 

1 50 2,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

1.15 
по подвалу 
д.48а по Шоссе 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 
Подающ
ая линия 

1 50 8,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 
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№ 
п/
п 

Наименовани
е 

Дата ввода 
в 

эксплуатаци
ю 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопровод
а, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

Революции Обратна
я линия 

1 50 8,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

1.16 

от вывода из 
д.48а по Шоссе 
Революции до 
ввода в д.50 по 
Шоссе 
Революции 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 58,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна
я линия 

1 50 58,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

1.17 
по подвалу д.2 
по ул.Калинина 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 35,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна
я линия 

1 50 35,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

1.18 
врезка на ИТП 
д.2 по 
ул.Калинина 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 2,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна
я линия 

1 50 2,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

1.19 

от вывода из 
д.2 по 
ул.Калинина до 
ввода в здание 
по ул.Калинина 
11  

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 60 86,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна
я линия 

1 60 86,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

1.20 

от территории 
в/ч 51046 

(железобетонно
го забора) до 
ввода в д.28 по 
Шоссе 
Революции 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 70 28,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна
я линия 

1 70 28,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

1.21 
от ТК-7 до 
ввода в д.26 по 
Шоссе 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 70 28,90 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна 1 70 28,90 Минеральн 50,00 01.01.2000 с 1998г. по 
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№ 
п/
п 

Наименовани
е 

Дата ввода 
в 

эксплуатаци
ю 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопровод
а, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

Революции я линия ая вата;  2003г. 

2.1 
к жилым домам 
2,4 по ул.Шоссе 
Революции (1) 

01.01.2000 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 50 47,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна
я линия 

1 50 47,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

2.2 

к жилым домам 
26,28 по 
ул.Шоссе 
Революции 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 60,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна
я линия 

1 50 60,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

2.3 

к жилым домам 
38а,38б,40,44,4
6,48 ул.Шоссе 

Революции  

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 254,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна

я линия 
1 50 254,40 

Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 

2003г. 

2.4 
к жилому дому 
2 по 
ул.Калинина 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 210,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна
я линия 

1 50 210,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

2.5 
к жилому дому 
42 по ул.Шоссе 
Революции 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 14,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна
я линия 

1 50 14,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

2.6 
к жилым домам 
2,4 по ул.Шоссе 

Революции (2) 

01.01.2000 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 94,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 

Обратна
я линия 

1 50 94,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2000 

с 1998г. по 
2003г. 
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Таблица 1.6 Характеристики тепловых сетей от котельной   Карьерная,15 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 

Дата ввода 
в 

эксплуатаци
ю 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопровод
а, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

1.0                       

1.1 
от газовой 
котельной до 
(.) а 

01.01.1976 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 200 5,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2 
от (.) а до ТК-
2 

01.01.1976 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 200 49,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 200 49,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.3 
от ТК-2 до (.) 
б 

01.01.1976 
Бесканальн

ая 

Подающ

ая линия 
1 200 38,50 

Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 

1989г. 

Обратна
я линия 

1 200 38,50 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.4 
от (.) б до (.) 
в 

01.01.1976 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 200 165,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 200 165,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.5 

от врезки (1) 
до ввода в 
д.10 по 
ул.Карьерная 

01.01.2004 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 20 22,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2004 с 2004г. 

Обратна
я линия 

1 20 22,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2004 с 2004г. 

1.6 от (.) в до (.) г 01.01.1976 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 200 15,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 200 15,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.7 от (.) г до (.) д 01.01.1976 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 200 98,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 200 98,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.8 от (.) д до (.) 01.01.1976 Бесканальн Подающ 1 200 37,00 Минеральн 50,00 01.01.1976 с 1959г. по 
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№ 
п/
п 

Наименован
ие 

Дата ввода 
в 

эксплуатаци
ю 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопровод
а, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

е ая ая линия ая вата;  1989г. 

Обратна
я линия 

1 200 37,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.9 
от (.) е до (.) 
ж 

01.01.1976 
На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 200 25,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 200 25,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
0 

от (.) ж до ТК-
3 

01.01.1976 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 200 45,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 200 45,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
1 

от ТК-3 до ТК-
4 

01.01.1976 

На 

открытом 
воздухе 

Подающ
ая линия 

1 200 336,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 200 336,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
2 

от ТК-4 до 
ввода в д.33 
по 
ул.Новоселов 

01.01.1976 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 90,30 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 90,30 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
3 

от ТК-4 до ТК-
5 

01.01.2004 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 53,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2004 с 2004г. 

Обратна
я линия 

1 100 53,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2004 с 2004г. 

1.1
4 

от ТК-5 до 

ввода в д.32 
по 
ул.Новоселов 

01.01.1976 
Бесканальн

ая 

Подающ

ая линия 
1 80 26,10 

Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 

1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 26,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
5 

от ТК-5 до ТК-
6 

01.01.2004 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 20,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2004 с 2004г. 

Обратна
я линия 

1 100 20,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2004 с 2004г. 

1.1 от ТК-6 до ТК- 01.01.2004 Бесканальн Подающ 1 100 14,80 Минеральн 50,00 01.01.2004 с 2004г. 
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№ 
п/
п 

Наименован
ие 

Дата ввода 
в 

эксплуатаци
ю 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопровод
а, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

6 7 ая ая линия ая вата;  

Обратна
я линия 

1 100 14,80 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2004 с 2004г. 

1.1
7 

от ТК-7 до 
ввода в д.29 
по 
ул.Новоселов 

01.01.2004 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 32,90 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2004 с 2004г. 

Обратна
я линия 

1 100 32,90 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.2004 с 2004г. 

1.1
8 

по подвалу 
д.29 по 
ул.Новоселов 

01.01.1976 
Внутри 

помещений 

Подающ
ая линия 

1 100 25,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 100 25,10 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.1
9 

врезка на ИТП 

д.29 по 
ул.Новоселов 

01.01.1976 
Внутри 

помещений 

Подающ
ая линия 

1 100 2,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 100 2,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
0 

от стены д.29 
по 
ул.Новоселов 
до ввода в 
д.30 по 
ул.Новоселов 

01.01.1976 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 21,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 100 21,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
1 

по подвалу 
д.30 по 

ул.Новоселов 

01.01.1976 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 12,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 100 12,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
2 

врезка на ИТП 
д.30 по 
ул.Новоселов 

01.01.1976 
Внутри 

помещений 

Подающ
ая линия 

1 100 2,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 100 2,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
3 

от стены д.30 
по 
ул.Новоселов 

01.01.1976 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 100 21,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна 1 100 21,60 Минеральн 50,00 01.01.1976 с 1959г. по 
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№ 
п/
п 

Наименован
ие 

Дата ввода 
в 

эксплуатаци
ю 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопровод
а, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

до ввода в 

д.31 по 
ул.Новоселов 

я линия ая вата;  1989г. 

1.2
4 

от ТК-7 до ТК-
8 

01.01.1976 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 36,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 36,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
5 

от ТК-8 до ТК-
9 

01.01.1976 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 62,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 62,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
6 

от ТК-9 до 

ввода в д.3 по 
ул.Новоселов 

01.01.1976 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 30,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 30,00 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
7 

от ТК-9 до ТК-
10 

01.01.1976 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 51,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 51,60 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
8 

от ТК-10 до 
ввода в д.4 по 
ул.Новоселов 

01.01.1976 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 50 12,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 50 12,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.2
9 

от ТК-10 до 
ввода в д.2 по 
ул.Новоселов 

01.01.1976 
Бесканальн

ая 

Подающ

ая линия 
1 50 9,20 

Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 

1989г. 

Обратна
я линия 

1 50 9,20 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

1.3
0 

от ТК-10 до 
ввода в д.1 по 
ул.Новоселов 

01.01.1976 
Бесканальн

ая 

Подающ
ая линия 

1 80 47,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

Обратна
я линия 

1 80 47,40 
Минеральн

ая вата;  
50,00 01.01.1976 

с 1959г. по 
1989г. 

2.1 открытая 01.01.1976 Бесканальн Подающ 0             
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№ 
п/
п 

Наименован
ие 

Дата ввода 
в 

эксплуатаци
ю 

Тип 
прокладк

и 

Тип 
линии 

Количество 
трубопровод

ов 

Условный 
диаметр 

трубопровод
а, мм 

Протяженнос
ть 

трубопровод
ов, м 

Изоляция 

Толщин
а 

изоляци
и, мм 

Дата 
прокладки 

или 
последнего 
капитально
го ремонта 

Спроектирова
но в период 

система 

теплоснабжен
ия (отопление 
+ ГВС) 

ая ая линия 

Обратна
я линия 

0             
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Таблица  Ремонтируемые участки тепловых сетей.                         Приложение 6 

Мероприятие, наименование объекта Поселение Изменение  

Замена участка теплотрассы от ТК-12 

до ТК-14 по пр.Красного Октября с 

Ф273мм на Ф426мм  

Мгинское ГП 
труба Ф426мм - 240м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт участка 

теплотрассы от ТК-14 до ТК-15 по 

пр.Красного Октября 

Мгинское ГП 
труба Ф108мм - 105м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Замена участка теплотрассы от ТК-14 

до ТК-16 по пр.Красного Октября с 

Ф273мм на Ф426мм  

Мгинское ГП 
труба Ф426мм - 150м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Замена участка теплотрассы от ТК-16 

до ТК-20 по пр.Красного Октября с 

Ф159мм на Ф325мм  

Мгинское ГП 
труба Ф325мм - 240м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт участка 

теплотрассы от ТК-20 до ТК-6 контура 

котельной по ул.Пролетарская д.9 

(перемычка) 

Мгинское ГП 
труба Ф325мм - 240м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт участка 

теплотрассы от ТК-16 до ТК-25, от 

ТК-26 до ж.д.№11 по ул.Майора 

Жаринова 

Мгинское ГП 

труба Ф133мм - 80м, 

Ф89мм - 110м в ППУ 

ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт участка 

теплотрассы от ТК-16 до ТК-16а по 

ул.Майора Жаринова 

Мгинское ГП 
труба Ф273мм - 240м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт участка 

теплотрассы от ТК-16а до ТК-28 по 

Комсомольскому пр. 

Мгинское ГП 
труба Ф273мм - 436м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт участка 

теплотрассы от ТК-28 до ТК-29 по 

Комсомольскому пр. 

Мгинское ГП 
труба Ф219мм - 400м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт участка 

теплотрассы от ТК-29 до ж.д.№100 по 

Комсомольскому пр.  

Мгинское ГП 
труба Ф159мм - 450м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплового ввода 

в ж.д.№62 по Комсомольскому пр. от 

ТК-27 

Мгинское ГП 
труба Ф133мм - 100м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплового ввода 

в ж.д.№13 по ул.Спортивной 
Мгинское ГП 

труба Ф108мм - 90м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплового ввода 

в ж.д.№56 по Комсомольскому пр. 
Мгинское ГП 

труба Ф133мм - 80м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплотрассы от Мгинское ГП труба Ф159мм - 200м в 
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ТК-5 до ТК-6 по пр.Красного Октября 

(Ж/д и художественная школы) 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт ввода в 

ж.д.№49/17 по пр.Красного Октября  
Мгинское ГП 

труба Ф57мм - 146м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплотрассы от 

ТК-11 до ТК-12 по пр.Красного 

Октября 

Мгинское ГП 
труба Ф273мм - 220м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплотрассы от 

ТК-12 до ТК-13 по пр.Красного 

Октября 

Мгинское ГП 

труба Ф273мм - 61м, 

труба Ф133мм - 61м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт ввода в ж.д.№50 

по пр.Красного Октября от ТК-31 
Мгинское ГП 

труба Ф76мм - 20м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт ввода в ж.д.№5 

по ул.Спортивной от ТК-31 
Мгинское ГП 

труба Ф76мм - 70м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплотрассы от 

распределительного узла (бойлерная) 

до ТК-31 

Мгинское ГП 
труба Ф108мм - 90м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплотрассы от 

распределительного узла (бойлерная) 

до ТК-35а (к корпусу больницы) 

Мгинское ГП 
труба Ф89мм - 60м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплотрассы от 

ТК-37 до ТК-39 по ул.Связи 
Мгинское ГП 

труба Ф133мм - 180м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплотрассы от 

ТК-40 до ж.д. №2 по ул.Дзержинского 

с устройством теплокамеры ТК-40а 

Мгинское ГП 

труба Ф133мм - 210м в 

ППУ ПЭ изоляции 

задвижки Ф100мм - 

2шт, Ф80мм - 2шт. 

Капитальный ремонт ввода в ж.д.№2 

по ул.Дзержинского 
Мгинское ГП 

труба Ф108мм - 30м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт ввода в ж.д.№45 

по ул.Железнодорожная 
Мгинское ГП 

труба Ф89мм - 160м  в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплотрассы от 

ТК-35 до ТК-44 по Советскому пр. 
Мгинское ГП 

труба Ф133мм - 144м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплотрассы от 

ТК-44 до ТК-45 по Советскому пр. 
Мгинское ГП 

труба Ф108мм - 70м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный  ремонт теплотрассы от 

ТК-45 до ТК-46 по Советскому пр. 
Мгинское ГП 

труба Ф89мм - 70м в 

ППУ ПЭ изоляции  

Капитальный ремонт теплотрассы от 

ТК-46 до ТК-47 по Советскому пр. 
Мгинское ГП 

труба Ф76мм - 70м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт ввода в ж.д.№58 

по Советскому пр.  
Мгинское ГП 

труба Ф57мм - 30м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплотрассы от 

ТК-44 до ТК-43 по Советскому пр. 
Мгинское ГП 

труба Ф133мм - 90м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт участка 

теплотрассы от ТК-43 до ТК-42 по 

Советскому пр. 

Мгинское ГП 
труба Ф133мм - 110м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт ввода в ж.д.№56 Мгинское ГП труба Ф76мм - 30м в 
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по Советскому пр. от ТК-45 ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт ввода в ж.д.№6 

по ул.Связи от ТК-43 
Мгинское ГП 

труба Ф57мм - 100м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт ввода в ж.д.№4 

по ул.Связи от ТК-40 
Мгинское ГП 

труба Ф57мм - 55м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонттеплотрассы от 

ТК-40 до ТК-42 по 

ул.Железнодорожная - Связи 

Мгинское ГП 
труба Ф89мм - 85м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт ввода в ж.д.№51 

по ул.Железнодорожная от ТК-42 
Мгинское ГП 

труба Ф89мм - 30м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт ввода в ж.д.№16 

по ул.Дзержинского 
Мгинское ГП 

труба Ф108мм - 35м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт участка 

теплотрассы от ТК-29а до ТК-30а по 

ул.Железнодорожная 

Мгинское ГП 
труба Ф108мм - 320м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт участка 

теплотрассы от ТК-28 до ТК-24 по 

ул.Железнодорожной 

Мгинское ГП 
труба Ф133мм - 62м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплотрассы от 

ТК-29а до ТК-28 по 

ул.Железнодорожная 

Мгинское ГП 
труба Ф108мм - 130м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт участка 

теплотрассы от ТК-24 до ТК-23 по 

ул.Вокзальная 

Мгинское ГП 
труба Ф159мм - 20м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплового ввода 

в ж.д.№55 по ул.Железнодорожная до 

ТК-23  

Мгинское ГП 
труба Ф57мм - 50м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт участка 

теплотрассы от ТК-23 до ТК-22 по 

ул.Вокзальная 

Мгинское ГП 
труба Ф159мм - 70м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт участка 

теплотрассы от ТК-22 до ТК-21 по 

ул.Вокзальная 

Мгинское ГП 
труба Ф159мм - 70м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт участка 

теплотрассы от ТК-21 до ТК-18  
Мгинское ГП 

труба Ф159мм - 140м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт участка 

теплотрассы от ТК-18 до ТК-17 по 

Советскому пр. 

Мгинское ГП 
труба Ф159мм - 70м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт участка 

теплотрассы от ТК-17 до ТК-15 по 

Советскому пр. 

Мгинское ГП 
труба Ф159мм - 90м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт участка 

теплотрассы от ТК-17 до ТК-14 по 

Советскому пр. 

Мгинское ГП 
труба Ф108мм - 40м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт участка 

теплотрассы от ТК-14 до ТК-13 по 
Мгинское ГП 

труба Ф89мм - 115м в 

ППУ ПЭ изоляции 
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Советскому пр. 

Капитальный ремонт участка 

теплотрассы от ТК-15 до ТК-7а по 

ул.Майора Жаринова 

Мгинское ГП 
труба Ф159мм - 95м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт вводов к  ж.д.№ 

№4, 6 по ул.Майора Жаринова от ТК-7 
Мгинское ГП 

труба Ф57мм - 55м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт участка 

теплотрассы от ТК-6 до ТК-5 по 

ул.Пролетарская 

Мгинское ГП 
труба Ф219мм - 110м в 

ППУ ПЭ изоляции  

Капитальный ремонт участка 

теплотрассы от ТК-11 до ТК-9 по 

ул.Железнодорожная 

Мгинское ГП 
труба Ф133мм - 50м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплового ввода 

к ж.д.№69 по ул.Железнодорожная 
Мгинское ГП 

труба Ф89мм - 25м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт участка 

теплотрассы от ТК-3 до ТК-2 по 

ул.Донецкая 

Мгинское ГП 
труба Ф159мм - 60м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплового ввода 

в ж.д.№4 по ул.Донецкой 
Мгинское ГП 

труба Ф57мм - 25 м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплового ввода 

в ж.д.№6 по ул.Донецкой 
Мгинское ГП 

труба Ф108мм - 60м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплотрассы от 

ж.д.№77 по ул.Железнодорожная до 

ж.д.№9 по ул.Мгинской Правды  

Мгинское ГП 
труба Ф108мм - 192м в 

ППУ ПЭ изоляции  

Капитальный ремонт теплового ввода 

в ж.д.№71 по ул.Железнодорожная 
Мгинское ГП 

труба Ф108мм - 20м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплового ввода 

на ж.д.№75 по ул.Железнодорожная 
Мгинское ГП 

труба Ф108мм - 40м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт транзитной 

теплотрассы по подвалу ж.д.№77 по 

ул.Железнодорожная 

Мгинское ГП 

труба Ф133мм - 100м, 

труба Ф108мм - 69м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплового ввода 

на ж.д.№77 по ул.Железнодорожная от 

ТК-31  

Мгинское ГП 
труба Ф133мм - 30м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт транзитной 

теплотрассы по подвалу ж.д.№29 по 

ул.Новосёлов 

Мгинское ГП 
труба Ф108мм - 40м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплотрассы от 

ж.д.№29 до ж.д.№30 по ул.Новосёлов 
Мгинское ГП 

труба Ф108мм - 42м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт транзитной 

теплотрассы по подвалу ж.д.№30 по 

ул.Новосёлов 

Мгинское ГП 
труба Ф108мм - 30м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт теплотрассы к 

ж.д.№30 по ул.Новосёлов 
Мгинское ГП 

труба Ф89мм - 42м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт ввода в ж.д.№33 

по ул.Новосёлов от ТК-4  
Мгинское ГП 

труба Ф108мм - 205м в 

ППУ ПЭ изоляции 
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Капитальный ремонт ввода в ж.д.№32 

по ул.Новосёлов от ТК-5 
Мгинское ГП 

труба Ф89мм - 55м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт ввода в ж.д.№3 

по ул.Новосёлов от ТК-10  
Мгинское ГП 

труба Ф57мм - 85м в 

ППУ ПЭ изоляции 

Капитальный ремонт вводов в ж.д.№№ 

1, 2, 4 по ул.Новосёлов 
Мгинское ГП 

труба Ф57мм - 120м в 

ППУ ПЭ изоляции 

 

 

 

 

 


